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JUDETUL BOTOSANI PROIECT DE HOTARARE
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CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE

Pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului
»Reabilitarea sistemului de termoficare urbani la nivelul municipiului Botosani pentru perioada
2009 - 2028 in scopul conformirii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice - etapa II"

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI

analizind propunerea domnului Primar Cosmin-lonut Andrei privind aprobarea
Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Reabilitarea
sistemului de termoficare urbani la nivelul municipiului Botosani pentru perioada 2009 - 2028
in scopul conformarii la legislatia de mediu §i cresterii eficientei energetice - etapa 11",

vazand raportul de specialitate comun al Serviciului Management proiecte si al Directiei
Economice, precum si raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

in baza legii nr. 273/2006 privind finantele publice, cu modificirile si completirile
ulterioare, Hotérérii Guvernului nr.907/2016 din 29 noiembrie 2016 privind ctapele de
claborare  si  continutul cadru al documentatiilor  tehnic-economice  aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si
completérile ulterioare,

in conformitate cu cerintele Apelului de proiecte POIM/785/7/1 Cresterea eficientei
energetice in sistemele centralizate de transport si distributie a energiei termice in orasele
selectate — proiecte noi, Axa Prioritard 7 — Cresterea eficientei energetice la nivelul sistemului
centralizat de termoficare in oragele selectate, Obiectivul Specific 7.1.- Cresterea eficientei
energetice in sistemele centralizate de transport si distributie a energiei termice in orasele
selectate,

in conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2) lit. (b), alin. 4 lit. (d) si alin. 7 lit. (k) si
(n) din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicata in Monitorul
Oficial al Romaniei, partea I, nr. 555 din 03 iulie 2019;

in temetul art. 196 alin. (1), lit. (a), art. 139 alin. (1), lit. (d) si art. 240 alin. (2) din
Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicatd in Monitorul Oficial
al Romaniei, partea I, nr. 0555 din 03 1ulie 2019,

HOTARASTE:

Art. 1 Se aprobd Studiul de Fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru
proiectul ,,Reabilitarea sistemului de termoficare urband la nivelul municipiului Botosani
pentru perioada 2009 - 2028 in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei
energetice - Etapa a 1I-a”, elaborat de SC Kalans Concept SRL, conform anexei la prezenta
hotérare.

Art. 2 . Primarul Municipiului Botogani, prin serviciile aparatului de specialitate, va
duce la Indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Initiator, A){zat de legalitate,
Primar Cosmin Iohut Andrei Secretar g al, loan Apostu
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ANEXA LA HCL nr. din .....2020

Studiul de Fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru proiectul »Reabilitarea
sistemului de termoficare urbani la nivelul municipiului Botosani pentru perioada 2009
- 2028 in scopul conformiirii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice -
Etapa a II-a”, finantat prin Programul Operational Infrastructuri Mare, AP 7, OS 7.1

Principalii indicatori tehnico - economici

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totalii a obiectului de investitii, exprimati in lei, cu TVA
§i, respectiv, fara TV A, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

Lei fara TVA Euro fara TVA | Leicu TVA Eurocu TVA
TOTAL GENERAL 34.260.901,21 7.449.803,48 40.735.937,54 | 8.857.756,75
Din care C+M 15.910.970,13 3.459.733,88 18.934.054,46 | 4.117.083,31

Cursul utilizat pentru intocmirea devizului este cel comunicat de BNR valabil la data de
20.09.2017, de 4,5989 Lei / Euro.

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanti - elemente fizice/capacititi fizice care
$a indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupi caz, calitativi, in conformitate cu
standardele, normativele si reglementirile tehnice in vigoare;

D Indicatori obligatorii la nivel de proiect Unitate de | Valoare
masuri

2562 | Lungimea retelei termice reabilitate/extinse km 17,186

Proiectul va fi completat cu alti indicatori fizici:

28106 | Lungime retele termice primare (de transport) km 0
reabilitate prin proiect

25107 | Lungime retele termice primare (de transport) nou km 6,906
dezvoltati prin proiect

25108 | Lungime retele termice secundare (de distributie) km 10,280
reabilitate prin proiect

25109 | Lungime retele termice secundare (de distributie) km 0
nou dezvoltata prin proiect

25110 | Puncte termice reabilitate buc 0

¢} indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de
specificul si tinta fiecirui obiectiv de investitii;

. inainte de | Dupa
. Unitate de A .
ID Indicatorul de rezultat masuri realizare realizare Reducere
investitie investitie




2561

Pierderi de  energie
inregistrate pe retele de
transport si distributie a

agentului termic

Geal/an

32833 31674 1159

Indicatorul de rezultat, precum si celelalte avantaje privind cresterea eficientei energetice reies conform
specifictiilor din tabelul de mai jos:

locuinte alimentate din refeaua de
distributie — (regulatoare de
presiune + robinete de reglare);

Nr. ’ ’ : i
Crt Lucrare Avantaje rezultate din executia lucrarii
Reabilitarea  retelelor termice | - reducerea pierderilor de cildura in retele termice cu
1 secundare din 5 ansambluri de | 1540 Gcal/an
locuinte
Extindere retea termicd primard | - cresterea cantititii anuale de energie produsi in
2 prin bransarea la SACET a noi | cogenerare cu 11453 Geal
consumatori
- . - cresterea calitdtii serviciului de alimentare cu caldura
Reabilitarea/modernizarea b el T e s .
. . . | datorita posibilititii reglajului de agent termic primar;
3 sistemului de pompare a agentului : p L
s o . - reducerea consumului de energie electrica a pompelor
termic din reteaua primara
cu 530 MWh/an.
i . -reducere energie de pompare cu 154,8 MWh pe an;
Reabilitareca/modernizarea . o : pe an,
; ' . | -realizarea posibilitatilor de reglaj a cantitatii de
sistemului de pompare a agentului | _ . C 3 3 :
4 . o caldurda solicitati de cadtre consumatori, deci
termic din reteaua secundard de | . s . C .
. ey s imbunatatirea calititii serviciului de alimentare cu
incilzire B B
caldurd
-reducerea pierderilor in refele termice ca urmare a unei
masurdri corecte a cantititii preluate de consumatori;
L . scaderea erorii de masura cu 1%, reprezinta 563 Geal.
Achizitionare gi Implementarea g : : o : "
s . . | -Mdsurarea si decontarea cantitétii de energie termica
unui Sistem de achizitie si N ; o
5 : . | preluatd de consumatori conform reglementarilor
transmitere date, supraveghere si ; ;
; : . legale si metrologice;
actionare la distantd a SACET . . . _
Realizarea dispeceratului de termoficare nu contribuie
la cresterea eficientei energetice ci la reducerea nr. de
personal
Echilibrarea hidraulica a | -crestere calitate serviciu alimentare cu caldura
condominiilor la nivel de | - reducere cantitate energie de pompare a pompelor
6 brangament din 20 ansambluri de | pentru incalzire din PT-uri, cu 105,5 MWh

d) durata estimati de executie a obiectivului de investitii, exprimati in luni.
Durata de executie a investitiei prevazute in Studiu este de 24 luni, la care se adugi durata activitatilor
derulate inainte de punerea in aplicare a acestuia.

Initiator,

Primar Cosmin Ionjut Andrei

Avizat de le
Secretar gene

litate,
Ioan Apostu
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Nr. INT 6040 din 18.12.2020

Management proiecte Aprobat,

Cosmin-Tonut ANDREI

REFERAT

Privind promovarea unui proiect de hotirire pentru aprobarea Studiului\é fezabilitate
si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului
»Reabilitarea sistemului de termoficare urbani la nivelul municipiului Botosani pentru
perioada 2009 - 2028 in scopul conformiirii la legislatia de mediu si cresterii eficientei
energetice - etapa 11"

Proiectul ,,Reabilitarea sistemului de termoficare urbani la nivelul municipiului Botosani
pentru perioada 2009 - 2028 in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei
energetice - etapa 1I” se afld in procesul de redepunere, ca urmare a solicitarii Ministerului Fondurilor
Europene - Autoritate de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare, in
conformitate cu schema de ajutor de stat transpusa in OMFE 859/21.07.2020, pentru finantarea in
cadrul Programului Operational Infrastructurd Mare 2014-2020, Axa Prioritard 7 — Cresterea eficientei
energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare in orasele selectate, Obiectivul Specific 7.1 .-
Cresterea eficientei energetice in sistemele centralizate de transport si distributie a energiei termice in
orasele selectate, apel proiecte POIM/785/7/1.

in conformitate cu Ghidul Solicitantului POIM, OS 7.1 (apel proiecte POIM/785/7/1), fata de
vechiul proiect se modifica valoarea proiectului (cheltuieli eligibile si neeligibile) ca urmare a
conditiilor impuse de transpunerea conditiilor stabilite de schema de ajutor de stat.

Lei fara TVA Euro fara TVA | Lei cu TVA Euro cu TVA
TOTAL GENERAL 34.260.901,21 7.449.803,48 40.735.937,54 8.857.756,75
Din care C+M 15.910.970,13 3.459.733,88 18.934.054,46 4.117.083,31

Fatd de cele prezentate mai sus, va rugam sa aprobati promovarea inscrierea pe ordinea de zi a
sedintei Consiliului Local Botosani a proiectului de hotarére pentru aprobarea Studiului de fezabilitate
si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ,,Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la
nivelul municipiului Botosani pentru perioada 2009 - 2028 in scopul conformarii la legislatia de mediu
si cresterii eficientei energetice - etapa I1".

Numele si prenumele

Functia

Structura

Semndtura

Raluca Maria Bélascau

Sef serviciu

Management proiecte

Mirela Elena Gheorghita

Director executiv

Directia economici

Marilena Beatris Petrariu

Consilier superior

Management proiecte

T: +4 (0) 231 502 200/ F: +4 (0) 231 531 595
W: www.primariabt.ro / E: primaria@primariabt.ro
Piata Revolutiei nr. 1, 710236, Botosani, ROMANIA
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Aprobat,
Primgr
Cosmin-lonut Andrei

Nr. INT 6039 din 18.12.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiect HCL pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai
proiectului
»Reabilitarea sistemului de termoficare urbani la nivelul municipiului Botosani pentru perioada
2009 - 2028 in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice - etapa I1"

Proiectul ,,Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Botosani
pentru perioada 2009 - 2028 in scopul conformirii la legislatia de mediu si cresterii eficientei
energetice - etapa I1” se afld in procesul de redepunere, ca urmare a solicitdrii Ministerului Fondurilor
Europene - Autoritate de Management pentru Programul Operational Infrastructurd Mare, in conformitate
cu schema de ajutor de stat transpusa in OMFE 859/21.07.2020, pentru finantarea in cadrul Programului
Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritard 7 — Cresterea eficientei energetice la nivelul
sistemului centralizat de termoficare in orasele selectate, Obiectivul Specific 7.1.- Cresterea eficientei
energetice in sistemele centralizate de transport si distributie a energiei termice in orasele selectate, apel
proiecte POIM/785/7/1.

in conformitate cu Ghidul Solicitantului POIM, OS 7.1 (apel proiecte POIM/785/7/1), fatd de

vechiul proiect se modifica valoarea proiectului (cheltuieli eligibile si neeligibile) ca urmare a conditiilor
impuse de transpunerea conditiilor stabilite de schema de ajutor de stat.

Principalii indicatori tehnico — economici:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totali a obiectului de investitii, exprimati in lei, cu TVA
si, respectiv, fird TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

Lei fard TVA Euro fara TVA | Leicu TVA Euro cu TVA
TOTAL GENERAL 34.260.901,21 7.449.803,48 40.735.937,54 8.857.756,75
Din care C+M 15.910.970,13 3.459.733,88 18.934.054.,46 4.117.083.,31

Cursul utilizat pentru intocmirea devizului este cel comunicat de BNR valabil la data de
20.09.2017, de 4.5989 Lei / Euro.

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacititi fizice care si
indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupd caz, calitativi, in conformitate cu
standardele, normativele si reglementirile tehnice in vigoare;

T: +4 (0) 231 502 200/ F: +4 (0) 231 531 595 13
W: www.primariabt.ro / E: primaria@primariabt.ro
Piata Revolutieinr. 1, 710236, Botosani, ROMANIA
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Reabilitarea/modernizarea -reducere energie de pompare cu 154,8 MWh pe an;
sistemului de pompare a agentului | -realizarea posibilitatilor de reglaj a cantitatii de caldura
termic din reteaua secundard de | solicitatd de catre consumatori, deci imbunatatirea

incalzire calitatii serviciului de alimentare cu caldura

-reducerea pierderilor in retele termice ca urmare a unei
masurdri corecte a cantitatii preluate de consumatori;
o . scdderea erorii de masura cu 1%, reprezinti 563 Geal.
Achizitionare si Implementarea ’ ; B i . -
P i i . | -Masurarea si decontarea cantitdtii de energie termica
unui  Sistem de achizitie si N . o
5 . .| preluatd de consumatori conform reglementarilor legale
transmitere date, supraveghere si | . :
. . - si metrologice;
actionare la distantd a SACET . ; i e
Realizarea dispeceratului de termoficare nu contribuie la
cresterea eficientei energetice ci la reducerea nr. de
personal

Echilibrarea hidraulica a
condominiilor la  nivel de
bransament din 20 ansambluri de
locuinte alimentate din refeaua de
distributie — (regulatoare de
presiune + robinete de reglare);

-crestere calitate serviciu alimentare cu caldurd
- reducere cantitate energie de pompare a pompelor
pentru incalzire din PT-uri, cu 105,5 MWh

d) durata estimati de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.
Durata de executie a investitiei prevazute in prezentul Studiu este de 24 luni, la care se adaugi durata
activitatilor derulate inainte de punerea in aplicare a acestuia.

Fafd de cele prezentate mai sus, considerdm cd sunt intrunite conditiile pentru promovarea si
inscrierea pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local Botosani a proiectului de hotarire in forma

prezentata.
Numele si prenumele Functia Structura Semnatura
Raluca Maria Balascau Sef serviciu Management proiecte M{\
Mirela Elena Gheorghitd | Director executiv | Directia economica k \(( Z L/
Marilena Beatris Petrariu | Consilier superior | Management proiecte Q)
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