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PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici aj
obiectivului de investitii: ,,Racordarea la Sistemul de alimentare centralizati cu energie
termicd a consumatorului S.C. Urban Serv S.A. Botosani”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI,
analizdnd propunerea domnului primar Cosmin-Ionut Andrei privind aprobarea Studiului de

fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici a obiectivului susmentionat;

vazénd raportul de specialitate al Compartimentului Energetic, intocmit in baza fiselor de
prezentare transmise de S.C. Modern Calor S.A. Botosani;

vézand rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

in baza dispozitiilor incidente in materie ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificirile i completdrile ultericare, H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare gi
confinutul-cadru al documentatiilor aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice, Legea serviciilor comunitare de utilitéti publice nr. 51/2006, coroborat cu cele ale
art. 129 alin (4) lit. d) din Ordonanta de Urgentdi a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificirile si completirile ulterioare.

in temeiul art. 196 alin. (1) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) si art. 240 alin. (2) din Ordonanta de

Urgentd a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicatd in Monitorul Oficial nr.
555 din 5 iulie 2019,

HOTARASTE :

Art. 1 Se aprobi Studiul de fezabilitate al obiectivuluj de investilii ,,Racordarea la
Sistemul de alimentare centralizati cu energie termici a consumatorului S.C. Urban Serv S.A.
Botosani” previzut in Anexa nr. 1 care face parte integrant3 din prezenta hotiirére.

Art. 2 Se aprobi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investittii , Racordarea
la Sistemul de alimentare centralizatii cu energie termici a consumatorulni S.C, Urban Serv
S.A. Botosani” previzuti in Anexa nr. 2 care face parte integranti din prezenta hotirire.

Art. 3 Primarul Municipiului Botogani, prin serviciile aparatului de specialitate si S.C.

Modern Calor S.A. Botosani vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotirari.

Initiator , Avizat de legalijtate,
Primar, Cosmin-TIorjut Andrei Secretar general,/Oana Gina Georgescu
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ANEXA NR. 1 LA PROIECT HCL DIN 30 SEPTEMBRIE 2021

Studiul de fezabilitate
al obiectivului de investitii ,Racordarea la Sistemul de alimentare centralizati
cu energie termici a consumatorului S.C. Urban Serv S.A. Botosani”

INITIATOR ,

AVIZATDEL GALITATE,
Primar, Cosm n-Tonut Andrei

Secretar general, Oand Gina Georgescu




Anexa nr. 1 l1a H.C.L. privind aprobarea Studiului de fezabilitate ai obiectivului de investitii
»Racordarea la Sistemu! de alimentare centralizat3 cu energie termicd a consumatorului 5.C. Urban

Serv S.A. Botosani”
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CAP.1 INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITIE
Racordarea la Sistemul de alimentare centralizatd cu energie termica a
consumatorului S.C. Urban Serv S.A. Botosani

1.2. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE / INVESTITOR
S.C. Modern Calor S.A. Botosani

1.3. ORDONATOR DE CREDITE (secundaritertiar)
S.C. Modern Calor S.A. Botosani

1.4. BENEFICIARUL INVESTITIEI
S.C. Modern Calor S.A. Botosani

1.5. ELABORATORUL STUDIUL.UI DE FEZABILITATE
Elaboratorul Studiului de fezabilitate este S.C. Modern Calor S.A. Botosani
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CAP.2 SITUATIA EXISTENTA $I NECESITATEA REALIZARII
OBIECTIVULUI DE INVESTITII

2.1, INFORMATII GENERALE

Sistemul de alimentare centralizatd cu energie termica din municipiul Botosani
este n proprietatea Consiliului Local al Municipiului Botosani, alimentarea cu
caldura a consumatorilor fiind declarata ca serviciu public.

Sistemul retelei de transport agent termic primar face legatura intre sursa de
producere a energiei termice (CET) si punctele termice (PT) sau modulele termice
(MT), are o lungime de traseu de circa 22 km si este alcatuit din 3 (tref) magistrale
principale, respectiv:

— doud magistrale care alimenteaza punctele termice sau modulele termice situate
in zona urband a orasului (circa 88% din lungimea totala);

— 0 magistrala care alimenteaza punctele termice sau modulele termice situate in
‘zona industriald a oragului (circa 12% din lungimea fotala),

Cele doud magistrale din zona urbana sunt legate printr-o bretea de legatura
care permite “rezervarea reciproca” a celor doua magistrale.

Reteaua de transport agent termic primar a fost redimensionata si a fost
reabilitatd complet cu conducte preizolate termic, montate subteran, direct Tn sol, in
strat de nisip si conducte preizolate montate aerian.

Reteaua de fransport agent termic primar este prevazuta cu sistem de control,
depistare si localizare a avariilor alcatuit din conductoare electrice Tnglobate in
termoizolatia conductelor preizolate si aparate de masura si avertizare.

Noua reconfigurare a retelei de fransport urband cat si a celei din zona
industriala permite conectarea la sistemul centralizat de producere si furnizare a
energiei termice atat a consumatorilor traditionali cat si a unor consumatori noi.

2.2. SITUATIA EXISTENTA

Prin adresa Tnaintatd cdtre ModernCalor S.A., nr. 6340/09.08.2021, Urban Serv
S.A. 1si exprima acceptul privind racordarea cladirii din strada 1 Decembrie nr. 19
(sediul societatii Urban Serv S.A)) la Sistemul de alimentare centralizata cu
energie termica.

Sursa actuald de incalzire a spatiilor sediului Urban Serv SA, o constituie
sobele cu functionare pe combustibil lemnos.

" Sobele pe lemne:

- trebuie curatate si intretinute periodic deoarece cosurile se afuma constant

- arderea lemnului produce cenusa, care trebuie indepartatd cu regularitate; de
asemenea, cenusa trebuie depozitatad in sigurantd, pentru a se evita riscurite
provocarii unui incendiu accidental

- lemnele folosite trebuie sa fie uscate, cu o umiditate de maximum 20%; daca
lemnele sunt ude, arderea va fi ineficienta si se vor forma depuneri

- randamentul lor este foarte scézut, o mare parte a caldurii fiind eliminata prin
cosurile de fum
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Pe de altd parte, calitatea aerului este puternic afectat in zona, centrul istoric al
municipiului Botosani, de functionarea concomitenta a tuturor sobelor care acum
deservesc spatiile de birouri ale UrbanServ.

Lemnul este un material natural, dar atunci cand este ars, produce particule
daunatoare care contribuie la poluare. Particulele de fum provenite de la
incalzitoarele ineficiente sunt aproape de sol si afecteazi sanatatea.

Avand in vedere aspectele prezentate mai sus si faptul ca pentru aglomerarile
urbane, sistemele de incélzire cele mai mai ecologice si eficiente sunt sistemele de
alimentare centralizata cu energie termica, (SACET), solutia optima, cost-eficienta
si Tn conditii de sigurantd pentru incélzirea spatiilor sediului Urban Serv SA, o
reprezinta racordarea la reteaua de distributie energie termica.

S

2.3. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI

Obiectivul de investifie are ca scop racordarea la sistemul de alimentare
centralizatd cu energie termica a consumatorului S.C. Urban Serv S.A. Botosani.:, .

Obiectivul de investitie are urmétoarea utilitate publica: 5

- Prin racordarea la sistemul de alimentare centralizatd cu energie termlca se
asigura furnizarea incélzirii si a apei calde de consum pentru spatiile sediului
Urban Serv SA.
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CAP.3 SCENARIUL PROPUS PENTRU REALIZAREA
OBIECTIVULUI DE INVESTITII

3.1. PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI
a) Descrierea amplasamentului
Limite de proiect pentru - Racordarea la Sistemu! de alimentare centralizata cu
energie termicd a consumatorului S.C. Urban Serv S.A. Botosani:

Racord termic din reteaua de distributie agent termic secundar aferenta PT Grivita
4

Avand in vedere configuratia retelelor de distributie agent termic secundar PT
Grivita 4, se propune ca traseul proiectat s& fie conform PL. 2. Racordul va avea ca punct
de aplicatie zona limitrofa scarii de bloc din str. Calea Nationald, nr. 97, sc. D. Pentru
ncélzire se vor utiliza conducte preizolate duble din otel, DN 50, iar pentru apd calda de
consum se va utiliza o conducta PE-Xa preizolatd DN 25. Contorizarea energiei termice
se va realiza la limita de proprietate, intr-o anexa a UrbanServ.

Suprafata de teren ocupatd de retelele termice se afld pe domeniul public ce

apariine Primariei Municipiului Botosani.

b) Date climatice si particularitati de relief
Municipiul Botosani se afld situat in zona climatica il (temp. exterioard de
calcul, te= -18 °C) si in zona eocliani IV (valoarea de calcul a vantului, v= 4m/s).
Numarul anual de grade — zile teoretice este de 3300.

Din punct de vedere al actiunii vantului, municipiul Botosani se situeaza in
zona B, cu vant predominant din N-E.

Temperatura medie anuald redusa la nivelul marii este de 9-10 °C.
Precipitatiile atmosferice sunt Tn general normale in tot cursul anului.

Din punct de vedere topografic, perimetrul ohiectivului de investiie face parte
din zona dealurilor de nord ale Moldovei, cu pante reduse, prezentand zone
Thclinate si avand cote geodezice calculate functie de nivelul Marii Negre cuprinse
Intre 160 -181.

c) Monumente istorice
in zona propus# pentru executia lucrarilor, nu se afla monumente istorice.

d) Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament
Caracteristici geologice: teren loessoid, sensibil la umezire
Gradul de seismicitate: 7
Gradul de protectie antiseismica al constructiilor: Ks=0,12
Perioada de colt: 0,7 sec
Nivelul maxim al apelor freatice: -2,5m.
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3.2. DESCRIEREA INVESTITIEI

Situatia proiectatd prevede realizarea racordului de agent termic secundar de
la sistemului centralizat de alimentare cu energie termics (SACET) al municipiului
Botosani.

Conductele de racord agent termic secundar pentru incilzire prevazute
pentru alimentarea consumatorului sunt de tipul preizolate termic, duble, montate
direct Tn sol (In strat de nisip).

Sistemul de conducte preizolate termic este prevazut cu sistem de detectie,
semnalizare si localizare a avariilor. .-
Conductoarele electrice de detectie si semnalizare a avariilor inglobate in izolatia
conductelor preizolate sunt de tipul Cu — Cu.

Conductele si elementele de conductd preizolate utilizate pentru racordsrea
consumatorului sunt executate intr-o structurd “feavd in feavd” si formeaza un
sistem legat deoarece teava utild din ofel, izolatia din spuma poliuretanica (PUR)
si mantaua de protectie a termoizolatiei (din polietilend PEHD) lucreazi ca un ot
unitar, intre ele existand o continua legétura adeziva.

Acest sistem este fabricat in concordanta cu cerintele si normele de calitate din
standardul SR EN 253,

Sub actiunea sarcinii termice cele 3 (trei) componente suporté aceea$| dllatare
longitudinala.

Avantajele folosirii sistemului de conducte si elemente preizolate termic:

-~ eliminarea canalelor termice din beton: o

— reducerea duratei de executie a retelei termice;

— detectarea gi localizarea eventualelor avarii cu o precizie de 1 m;

— reducerea considerabild a pierderilor de caldura prin asigurarea unui coeficient
de conductivitate termica de 0,027 W/mK (variatia temperaturii este de circa
0,3°C/km);

— nu necesitd consumuri de material pentru asigurarea functionarii, cu exceptla
punctelor fixe, care se realizeaza muit mai simplu ca la varianta clasic;

— lipsa coroziunii la exteriorul tevii;

— incidentele aparute la reteaua preizolata sunt detectate in interval de secunde,
fiind semnalate practic instantaneu la furnizorul de agent termic;

— practic fara activitate de mentenants;

Subansamblele principale care alcatuiesc racordul de agent termic primar la
consumatori sunt:

- tronsoane de conducta preizolate;

— elemente de legatura preizolate - coturi preizolate;

— robinete clasice (de racord, de golire, de aerisire);

— elemente auxiliare (mangoane termocontractibile pentru izolari locale, inele de

etansare la trecere prin pereti, caciuli de capat termocontractlblle perne de
dilatare din polietileni expandata);

- materiale necesare Tmbinadrii conductoarelor pentru sistemul de control,
depistare si localizare a avariilor;
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Temperatura si presiunea de functionare pentru conductele de racord agent termlc
primar aferente consumatorilor:

— temperaturd maxima continuad: 125°C,;

— varfuri de temperatura: 130°C pe o perioada de maxim 500 ore/an,;

— presiune maxima de jucru; 16 bar.

Materialele din care sunt confectionate conductele preizolate si elementele de
legatura preizolate sunt;

— conducta utild (interioard) — teava de otel;

— izolatia termicd — spuma rigida de poliuretan (PUR);

- mantaua de protectie (extericara) — polietilena de Tnalta densitate (PEHD)
Traseul proiectat al racordului de agent termic primar este reprezentat in plan§a
PL. 2 — Plan de situatie.

Adancimea de pozare a racordului de agent termic primar este de - 1,10 m.
imbinarea conductelor preizolate de racord agent termic primar se realizeaza prin
sudare, inclusiv a coturilor preizolate.

Schimbarile de directie la unghiuri mai mici de 3° se vor realiza prin sudarea
conductei la unghiurile de frangere respective (< 3°).

La limita stratului de nisip si pdmant, Tnainte de acoperirea cu pamant, se aseaza
o banda de plastic avertizoare cu inscriptia “Conducte termice”. '
Compensarea dilatarilor se realizeaz& cu compensatoare tip L si Z.

La elementele compensatoarelor de tip L si Z, la fiecare punct de dilatare se
monteaza perne de dilatare din polietilend expandatd avand rolul de a asigura
spatiul necesar dilatarilor, respectiv contractarilor retelei.

Montajul pernelor de dilatare se face atat la interiorul, cat si la exteriorul portiunii
conductei.

La trecerea conductelor preizolate prin pereiii cladirilor se vor monta inele de
etangare realizate din cauciuc profilat special.

Racordul de agent termic este prevazut cu sistem de control, depistare si
localizare a avariilor alcatuit din conductori electrici, insotitori ai conductelor
preizolate, Tnglobati in termoizolatia conductelor si aparate de masurd si
avertizare. Intregul sistem formeaza un circuit electric. Conductorii electrici de
detectie si semnalizare a avariilor inglobati in izolaia conductelor preizolate, sunt
in varianta conductori electrici NiCr-Cu.

Conductele de racord agent termic secundar apid caldid de consum
prevazute pentru alimentarea cladirii sunt de tipul preizolate termic, flexibile (PEX),
singulare, montate direct in sol (in strat de nisip). :

Sistemul de conducte preizolate termic fiexibile nu este prevazut cu sistem de
detectie, semnalizare si localizare a avariilor.

CATEGORIILE DE LUCRARI ce compun realizarea investitiei: “ Racordarea la
Sistemul de alimentare centralizatd cu energie termicd a consumatorului S.C.
Urban Serv §.A. Botosani”, sunt urméatoarele:

- Terasamente desfaceri — refaceri

- Sistem conducte agent termic secundar (INC + ACC)
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Categoria de lucrari Terasamente — desfaceri - refaceri

Pentru desfaceri s-au prevazut urmatoarele operatii de baza:

Trasarea si marcarea pe teren a dimensiunilor sapaturii.

Asigurarea suprafetei disponibile de lucru si semnalizrii lucrarii.

Desfacerea imbrécamintii rutiere, bordurilor s fndepartarea (transportul)
materialelor rezultate.

Executarea s&paturii.

Transportul paméantului rezultat din sap&tura.

Sprijinirea malurilor sapaturii cu dulapi de lemn pringi cu fire si spraituri
orizontale unde este cazul.

Compactarea fundului canalului termic acolo unde este cazul.

Pentru refaceri s-au prevazut urmatoarele operatii de baza:

Transportul rutier al nisipului de umplutura.

Executarea umpluturii de nisip fin granulat sub, intre si peste conductele
preizolate In grosime de 10 cm. O
Executarea umpluturilor de pdmant, agternut in straturi de 10 = 15 ¢m, udarea
$i compactarea cu maiul manual si mecanic.

Transportul materialelor pentru refacerea zonelor afectate de executia
lucrarilor (balast, piatra sparta, asfalt, etc.).

Refacerea zonelor afectate de executia lucrérilor (refacere imbracaminti
asfaltice carosabil, trotuare, alei, imprejmuiri, spatii verzi etc.).

Refacerea zonelor afectate de lucrari se face la forma si structura initiala.

Categoria de lucrari Sistem de conducte agent termic secundar (INC + ACCG)

cuprinde urmétoarele operatii de baza:

Manipulare, incércare, transport, descércare la locul de punere in operd a
elementelor specifice sistemului de conducte preizolate {conducte
preizolate din otel si conducte preizolate fiexibile (PEX), fitinguri, etc)- si
materialelor necesare executarii lucrarilor.

Plasarea pe fundul sapaturii a suporturilor conductelor preizolate flexibile Ia
cotele si distantele ce asiguré continuitatea rezemarii si panta acestora.

Lansarea, pozarea si montarea conductelor preizolate flexibile si a fitingurilor.
Realizarea trecerilor etanse prin pereti.

. + . . . (L A
Montarea robinetelor de sectionare, de aerisire, de golire si a elementelor de
imbinare.

Spalarea hidraulici a sistemului de conducte preizolate.
Proba de presiune la rece.
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CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE RACORDULUI DE AGENT TERMIC
SECUNDAR (INC + ACC)

-]

Sistem de conducte folosit:
> sistem de conducte preizolate duble din otel, DN 50, pentru incalzire, iar
pentru apa calda se va utiliza o conductd PE-Xa preizolata DN 25.

Tip conducte preizolate: conducte duble din otel preizolate termic, pentru incalzire,
respectiv conducte PE-Xa preizolate termic, pentru apa calda.

Materia!l conducte preizolate pentru ncalzire:

- conducta utila (interioard) — teava de ofel,
- izolatia termica — spuma rigida de poliuretan (PUR);
- mantaua de protectie (exterioara) — polietilena de inaltd densitate (PEHD)

Material conducte preizolate pentru apa calda:

- conducta utila (interioara) — teava PE-Xa;
- izolatia termica — spuma rigida de poliuretan (PUR);
- mantaua de protectie (exterioard) — polietilena de joasé densitate (PELD)

Contor energie termica ultrasonic, pentru incélzire, Dn 50, bucla de contorizare
fiind formata din:

- integrator electronic de energie termica

- doua sonde de temperatura

- traductor de debit

- traductor de temperatura

Contor energie termica ultrasonic, pentru apa calda, Dn 25.
- integrator electronic de energie termica
- doua sonde de temperatura
- traductor de debit
- traductor de temperatura

Lungime traseu exterior: —aprox. 12 m

10/18



CAP. 3 DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV AL INVESTITIEI

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii
* Racordarea la Sistemul de alimentare centralizati cu energie termica a

consumatorului S.C. Urban Serv S.A. Botosani“

1 Euro = 4.94 ei
Nr Valoare TVA Valoare’
ort Denumirea capitolelor gi subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) {cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. | Obtinerea terenului 0.00 0.00
1.2. | Amenajarea terenului 0.00 | 0.00
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului ia
1.3. starea initiala 0.00 0.00
1.4. | Cheltuieli pentru relocarea/protecia utilitatitor 0.00 0.00
Total capitol 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii
Total capitol 2 0.00 | 0.00 | 0.00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare gi asistenta tehnici
3.1. | Studii 0.00 - 0.00 0.00
3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediujui 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00
3.2, | Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 0.00 0.00 0.00
acorduri si autorizatii
3.3. | Expertizare tehnicd 0.00 0.00 0.00
34 Ceﬁertjﬁcarea performantei energetice si auditul energetic al 0.00 0.00 0.00
cladirilor
3.5. | Proiectare 800.00 152.00 952.00
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentatie de avizare a Y
) : o . v 0.00 0.00
lucrarilor de interventii si deviz general C
3.5.4, Documentqgiile tehniqe necesare in vederea obtineri 0.00 0.00 0.00
avizelor / acordurilor / gutorizatiilor
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 0.00 0.00 0.00
detaliilor de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 800.00 1562.00 952.00
3.6. | Organizarea procedurilor de achizitie publica 0.00 0.060 0.00
3.7. | Consultanta 0.00 0.00 0.00
§.7.1.‘Managementul de proiect pentru obiectivul de 0.00 0.00
investitii
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00
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3.8. | Asistenta tehnic 200,00 38.00 238.00
3.8.1. Asistentd tehnica din partea proiectantului 200.00 38.00 238.00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 200.00 38.00 238.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse
in programul de control al lucrérilor de executie, avizat de 0.00 0.00
catre Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigintie de santier 0.00 0.00

Total capitol 3 1,000.00 190.00 1,190.00

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1. | Constructii gi instalatii 20,737.70 | 3,940.16 | 24,677.86
Terasamente, desfaceri, refaceri 6,300.00 | 1,197.00 7.497.00
Instalatii 14,437.70 1 2,743.16 17,180.86

4.2. | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00

4.3, Utilaje‘, gqhipamente tehnologice si functionale care 3,850.00 731.50 4,581 50

_ necesitd montai

4.4, | Utilaje, ?chipamepte tehnologice i functionale care nu 0.00 0.00 0.00
necesitd montaj si echipamente de transport

4.5. | Dotari 0.00 0.00 0.00

4.8. | Active necorporale 0.00 0.00 0.00

Total capitol 4 24,587.70 ¢ 4,671.66 | 29,259.36

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1. | Organizare de santier 0.00 0.00 0.00
5.1.1 .Lgcréri de constructii si instalatii aferente organizarii 0.00 0.00
de santier
5.1.2. Cheltuieli conexe organizérii de santier 0.00 0.00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 1,161.31 220.65 1,381.96

" | 5.2.1. Comisicanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00
finantatoare -
5.2.2. Cota aferentd [SC pentru controlul calitatji lucrarilor 103.69 1970 123.39
de constructii {0,5% din C+l)

5.2.3, Cota aferentd ISC pentru controlul statului in

amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 20.74 3.94 24.68

lucrarilor de constructii (0,1% din C+1)

6.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0,5 % 1,036.89 197.01 1,233.89

din C+M)

5.2.5, Taxe pt. acorduri, avize conforme si autorizatia de 0.00 0.00
.| construire/desfiintare ' )

5.3. | Cheltuieli diverse i neprevazute 5% din (1.2+1.3+243+4) 1,279.39 243.08 1,622.47

5.4. | Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00

Total capitol 5 2,440.70 463.73 2,904.43

CAPITOLUL 6

Chetltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1. | Pregétirea personalului de exploatare 0.00 0.00

8.2. | Probe tehnologice si teste 500.00 95.00 585.00

Total capitol 6 500.00 95.00 595.00

TOTAL GENERAL 28,528.40 | 5,420,140 | 33,948.79

C+ M (1.2+1.3+1.4+2+4.,1+4.2+5.1.1) 20,737.70 | 3,940.16 24,677.86
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Structura devizul pe obiect

Racordarea la Sistemul de alimentare centralizats cu energie termica a consumatorului
S.C. Urban Serv S.A. Botosani

1 Euro = 494 lei
. . . . Valoare Valoare
ch:. Denumirea caplt?:::écﬁl;isél'isubcapltolelor de (Fird TVA) TVA (cu TVA)
lei lei lei.
1 2 3 4 5
Cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1. | Constructii si instalatii
4.1.1. | Terasamente, desfaceri, refaceri 6,300 1,197 7,497
4.1.2. | Rezistenta 0 0 0
4.1.3. | Arhitectura 0 0 .0
4.1.4. | Instalatii 14,438 2,743 17,181
Retele termice secundare Tneélzire, ace 14,438 2,743 17,181
TOTAL | - subcap. 4.1 20,738 3,940 24,678
4.2. | Montaj utilaje echipamente tehnologice si functionale 0 0 .0
TOTAL Il - subcap. 4.2 0 0 0
4.3 Uti!aje., echipamente tehnologice si funciionale care 3,850 732 4,582
necesitd montaj
4.4 Uti[aje'_, Fchipamepte tghnologice si functionale care nu 0 0 0
necesitd montaj si echipamente de transport
4.5. | Dotari 0 0 0
4.6. | Active necorporale (soft SCADA) 0 0 0
TOTAL Ill - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 3,850 732 4,582
Total deviz pe obiect (Total | + Total Il + Total Ill) 24,588 4,672 29,259
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3.4. GRAFIC DE REALIZARE A INVESTITIEI
- Durata de realizare a investitiei — 1 [una

" . Graficul de realizare a investitiei — Racordarea la Sistemul de alimentare
centralizatd cu energie termica a consumatorului S.C. Urban Serv S.A. Botosani

Luna i

" Etapele de realizare a investitiei -

81 | s2 $3 sS4
Contracte F ey

Proiectare

Achizitie echipamente si materiale

Organizare de santier, executie lucrari

Asistent3 tehnica, Probe

PIF

CAP. 4 IMPACTUL ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU

4.1. SURSE DE POIL.UANTI $1 PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU:
Protectia calitafii apelor:
Sursele de poluanti pentru ape, concentratii si debite masice de poluanti rezuitati pe
faze tehnologice si de activitati; '
» nu este cazul, intrucat sistemul de distribuiie a energiei termice pentru
incalzire i ACC este Inchis si utilizeazd apa potabild din reteaua Nova
Apaserv; S
Statille si instalatile de epurare sau de preepurare a apelor uzate proiectate,
elementele de dimensionare, randamentele de retinere a poiuantilor;

= nu este cazul.

Concentratiile si debitele masice de poluanti evacuati in mediu, locul de evacuare
sau emisarul;

* nu este cazul; punctul termic Miorita este racordat la reteaua de canalizare a
ansamblului de locuinte;

Protectia aerului:

Sursele de poluanti pentru aer, concentratii si debite masice de poluanti rezultati pe
faze tehnologice si de activitate;

» nu este cazul:

Instalatiile pentru epurarea gazelor reziduale si retinerea pulberilor pentru
colectarea si dispersia gazelor reziduale n atmosfera, elementele de dimensionare,
randamentele.

* nu este cazul;

Concentratiile si debitele masice de poluanti evacuati in atmosfera.
* nu este cazul.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:
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Sursele de zgomot si de vibratii:
= nivelul de zgomot produs la limita Centralei termice de echipamentele din
componenta modulului termic nu depasesc limita admisa.
Amenajérile gi dotérile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:
* la faza de proiectare, producétorul modulului termic compact va amplasa

echipamentele si instalatile aferente astfel incat sa fie preintampinate
eventualele zgomote si vibraii.

Protectia impotriva radiatiilor:
Sursele de radiatii

* nu este cazul;

Amenajarile si dotarile pentru protectia Tmpotriva radiatiilor;
* nu este cazul;

Nivelul de radiatii la limita incintei obiectivului si la cel mai apropiat receptor protejat;
= nu esie cazul:

Protectia solului si a subsolului:

Sursele de poluanti pentru sol si subsol;
* nu este cazul:

Lucrarile si dotarile pentru protectia soluiui si a subsoluiui;
» nu este cazul.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

* nu este cazul, obiectivul deserveste un ansamblu de locuinte.

Protectia agsezarilor umane si a altor obiective de interes public:
Intre cerintele specificate care au ca obiect implementarea investitiei sus-
mentionate, proiectantul, va impune cerina ca pe toatd durata desfasurrii
lucrarilor, executantu! s& asigure posibilitatea accesului nestingherit al:
- mijloacelor auto de interventie ale Inspectoratului pentru Situatii de
Urgenta al Judetului Botosani, aflate in misiune;
- ambulantelor care se deplaseaza in zona pentru interventii de urgenta;
- mijloacelor auto ale detinatorilor de utilititi care au refele in zona
lucrarilor, in vederea rezolvérii eventualelor avarii;
- mijloacelor auto ale S.C. Urbanserv S.A. Botosani, destinate prelurii
rezidurilor urbane de la platformele de depozitare temporard autorizate,
amenajate in zona afectaté de lucrari. '

Gospodéarirea deseurilor:

Tipurile si cantitatile de deseuri generate pe amplasament:
In urma lucrarilor de terasamente desfaceri refaceri, vor rezulta:

= pamant, amestecuri de beton, moloz, sticl3, vatd minerald — degeu care nu
se recupereaza, fiind transportat la rampa ecologica;

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase:
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» nu este cazul, obiectivul nu genereaza substanie toxice si periculoase.

4.2. LUCRARI DE REFACERE, RESTAURARE A AMPLASAMENTULUI: ‘
Situatiile identificate de risc potential, zonele cu factorii de mediu posibil afectaj;

* nu este cazul.

Descrierea masurilor preconizate pentru prevenirea, reducerea si contracararea
efectelor adverse asupra mediului;

* se va organiza activitatea de transport degeuri spre locurile de depozitare
astfel incat sa se reduca stationarea acestora in zonele din care au fost
recuperate.

Lucrérile propuse pentru refacerea / restaurarea amplasamentului in caz de
accidente sifsau incetarea activitatii;

Obiectivul de investifii. Racordarea la Sistemul de alimentare centralizata cu
energie termicd a consumatorului S.C. Urban Serv S.A. Botosani se realizeaza in
principal prin lucrari de constructii-instalatii dar are prevazut si un capitol privind
lucrari de terasamente desfaceri — refaceri pentru reteaua de agent termic.
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CAP.5 SCENARIUL OPTIM RECOMANDAT

5.1 PRINCIPALI INDICATORI TEHNICO — ECONOMICI

“ Racordarea |la Sistemul de alimentare centralizati cu energie termici a

consumatorului S.C. Urban Serv S.A. Botosani*

Nr. VALOARE
ort. INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI CALCULATA
0. 1. 2.
1 Valoarea totald a investitiei {lei cu TVA), din care: 33,948.79
" la) Valoarea C+M (lei cu TVA) 24,677.86
2 Esalonarea investitiei, din care: -
| Anul 2021 (lei) 33,948.79
3 Capacitati: ‘
" | Lungime traseu retea termica secundara 12 m
4. | Durata de realizare a investitiei 1 luna
9. | Costuri totale de productie (lei) 26,868.80
6. | Necesarul anual Geal/an 70
7. | Costul energiei termice lei/Gceal 383.84
8. | Pret vanzare lei/Gcal cu TVA 403.03
8. | Profit anual net (lei anual) 1,343.30
10. | Rata profitului net % 5
11. | Valoarea anuald a amortismentelor la investitia propusa 15 ani (lei) 2,263.25
12. | Durata de recuperare a investitiei din profitul net si a amortismentelor (ani) 9.41

5.2. DURATA ESTIMATA DE EXECUTIE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII

- 1 lund (10.2021-11.2021)

5.3. SURSE DE FINANTARE

Implementarea obiectivului de investitii se va realiza prin Bugetul S.C. Modern Calor

S.A. Botosani
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URBAN SERV S5.A.

b Botasani Reg. Com, J 07 /272 / 1998
: str. L Decembrie nr. 19 Cod fiscal RO 10863076
Cod postal 710244 Capital sociaf 9.070.820 tei

. CH.09.07, 207 SG ORERCRLoR o
NR.1 MG
\7wa._ Yo Luna 2 Anile

AT+ A /
CATRE, —

Modern Calor SA. (/ W
Botosani, Strada Pacea nr. 43 e

Referitor a 1 raspuns adresa nr. §978/03.09.2021

Va informam ca Urban Serv SA. este de acord cu solutia propusa” de
dumneavoastra pentru racordarea cladirii aflata la adresa din strada 1 Decembrie nr. 19 a
Municipiului Botosani (sediul societati  Urban Serv SA ) la sistemul de distributie a
agentului termic secundar (incalzire, apa calda).

Prezenta constituie accepiul nostru pentru realizarea bransamentulul prin solutia

propusa de dumneavoastra,

Cu stim3,

SERVICIU T.PL

ing. CZE:’liln Ba%té

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Mihail Gabriel fdyasa

COD F 12001 ed HErerlt
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ANEXA 2
INDICATORI TEHNICO — ECONOMICI
»Racordarea la Sistemul de alimentare centralizati cu energie termica a
consumatorului S.C. Urban Serv S.A. Botosani”

Nr. VALOARE
ort. INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI CALCULATA
0. 1 2.
1 Valoarea totald a investitiei (lei cu TVA), din care: 33,948.79

__| @) Valoarea C+M (lei cu TVA) 24,677.86
5 Esalonarea investitiei, din care:

| Anul 2021 (lei) 33,948.79
3 Capacitati:

Lungime traseu retea termica secundara 12 m

4. | Durata de realizare a investitiei 1 luna
S. | Costuri totale de productie (lei) 26,868.80
6. | Necesarul anual Geal/an 70
7. | Costul energiei termice lei/Gceal 383.84
8. | Pret vanzare lei/Gcal cu TVA 403.03
9. | Profit anual net (lei anual) 1,343.30
10. | Rata profitului net % 53
11. | Valoarea anual3 a amortismentelor la investitia propusa 15 ani (lei) 2,263.25
12. | Durata de recuperare a investitiei din profitul net si a amortismentelor (ani) 9.41

Initiator ,
Primar, Cosmin-lonut

Avizat de legalitate,
Secretar general, na Gina Georgescu

-




g

Rominia
Judeful Botogani
Municipiul Botosani

CF: 3372882

Nr. INT 4816/ 27.09.2021
Aprobat,

Primdar,
Cosmin-lonut Andrei

]

» i

RAPORT DE SPECIALITATE \%

privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico — economici
ai obiectivului de investitii:
,Racordarea la Sistemul de alimentare centralizati cu energie termica a
consumatorului S.C. Urban Serv S.A. Botosani”

SC MODERN CALOR SA doreste realizarea obiectivului de investitie
»Racordarea la Sistemul de alimentare centralizati cu energie termica a
consumatorului S.C. Urban Serv S.A. Botosani”.

Sistemul de alimentare centralizata cu energie termicad din municipiul Botosani

este in proprietatea Consiliului Local al Municipiului Botosani, alimentarea cu
caldura a consumatorilor fiind declarata ca serviciu public.

in conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finantele publice, cu
modificarile si completarile ulterioare, cheltuielile pentru investitile publice si alte
cheltuieli de investitii finantate din fonduri publice locale se cuprind n proiectele de
buget, in baza programului de investitii publice al fiecarei unitati administrativ-
teritoriale.

Documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, a caror
finantare se asigura integral sau in completare din bugetele locale, contractate direct
sau garantate de autoritétile administratiei publice locale, se aproba de Consiliile
Locale. Devizul general al obiectivului de investitie a fost Tntocmit de proiectantii
obiectivului de investitie Tn conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016 din 29
noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatjilor
tehnico-economice aferente obiectivului/proiectului de investitie finantat din fonduri
publice.

Scop:Cresterea eficientei energetice si al randamentului intregului sistem centralizat
de energie termica. Beneficiarul, prin politica sa de dezvoltare isi impune s3 atraga
in sistem un numar cat mai mare de noi consumatori - institutii publice, agenti
economici, etc.

Sursa actuald de fincalzire a spatiilor sediului Urban Serv SA, o constituie
sobele cu functionare pe combustibil lemnos. Calitatea aerului este puternic afectata
in zona, centrul istoric al municipiului Botosani, de functionarea concomitenta a

tuturor sobelor care acum deservesc spatiile de birouri ale SC UrbanServ SA

T:+4 (0) 231 502 200/ F: +4 (0) 231 531 595
W: www.primariabt.ro / E: primaria@primariabt.ro
Piata Revolutiei nr. 1, 710236, Botosani, ROMANIA



Romfnia
Judeful Botogani
Municipinl Botogani

CF: 3372882

CATEGORIILE DE LUCRARI ce compun realizarea investitiei: “ Racordarea la
Sistemu! de alimentare centralizatd cu energie termica a consumatorului S.C. Urban
Serv S.A. Botosani”, sunt urmatoarele:

- Terasamente desfaceri — refaceri

- Sistem conducte agent termic secundar (INC + ACC)

Pentru alimentarea cu energie termica, solutia aleas3 este realizarea unui
racord de agent termic secundar. Racordul va avea ca punct de aplicatie zona
limitrofa scarii de bloc din str. Calea Nationald, nr. 97, sc. D. Pentru incalzire se vor
utiliza conducte preizolate duble din otel, DN 50, iar pentru apa calda de consum se
va utiliza o conductd PE-Xa preizolatd DN 25. Contorizarea energiei termice se va
realiza la limita de proprietate, Tntr-o anexa a UrbanServ.
investifie necesara estimata 33.948,79 lei cu TVA
Perioada de realizare a lucrarii: 1 luna
Durata de recuperare a investitiei din profitul net si a amortismentelor: 9.41 ani
Necesar anual estimat: 70 Gealfan

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI
»Racordarea la Sistemul de alimentare centralizatii cu energie termica a
consumatorului S.C. Urban Serv S.A. Botosani” '

Nr. VALOARE
ort. INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI CALCULATA
Q. 1. 2.
1 Valoarea totald a investitiei (lei cu TVA), din care: 33,948.79
a) Valoarea C+M (lei cu TVA) 24,677.86
2 Esalonarea investitiei, din care:
Anul 2021 (lei) 33,948.79
3 Capacitafi:
Lungime traseu retea termicd secundara 12m
4 Durata de realizare a investitiei 1 Jung
5. | Costuri totale de productie (lei) 26,868.80
6. | Necesarul anual Geal/an 70
7 Costul energiei termice lei/Geal 383.84
8. | Prefvanzare lei/Geal cu TVA 403.03
9. | Profit anual net {lei anual) 1,343.30
10. | Rata profitului net % 5
11. | Valoarea anuald a amortismentelor la investitia propusa 15 ani (lei) 2,263.25
12. | Durata de recuperare a investitiei din profitul net si a amortismentelor {(ani) 9.41

T:+4 (0) 231 502 200 f F: +4 (0) 231 531 595
W www.primariabt.re / E: primaria@primariabt.ro
Piata Revolutiei nr. 1, 710236, Botosani, ROMANIA




Romania
Judetul Botogani
Municipiul Botosani

CF: 3372882

Implementarea obiectivului de investitii se va realiza din bugetul SC MODERN
CALOR SA conform Hotararii nr. 24/20.09.2021 a Consiliului de Administratie a SC
Modern Calor SA si a bugetului SC MODRN CALOR SA aprobat in Consiliul Local.

Ca urmare propunem aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor

tehnico - economici pentru obiectivul de investitie: Racordarea la Sistemul de
alimentare centralizatid cu energie termicid a consumatorului S.C. Urban Serv
S.A. Botosani”

Avand n vedere prevederile legale in vigoare, va rugam si analizati si sa
aprobati proiectul de hotarare in forma prezentats .

Director Directia“e{/quezvoltare Locala Compartiment Energetic
Petru—Cétél;n Fetcu Camelia Harcota

{ V

) L/ ///'"
, ez

T:+4 (0) 231 502 200/ F: +4 (0) 231 531 595
W: www.primariabt.ro / E: primaria@primariabt.ro
Piata Revolufiei nr. 1, 710236, Botosani, ROMANIA



Romaénia
Judetul Botosani
Municipiul Botogani

i

CF: 3372882

Nr. INT4817 din 27.09.2021

APROBAT,
Primar,
Cosmin-lonut Andrei

REFERAT DE APROBARE

Avand in vedere proiectul de hotérare privind aprobarea Studiului de fezabilitate
si a indicatorilor tehnico — economici ai obiectivului de investitie: ,Racordarea la
Sistemul de alimentare centralizata cu energie termica a consumatorului S.C.
Urban Serv S.A. Botosani”

si raportul de specialitate nr. INT 4816/27.09.2021 intocmit de Compartimentul
Energetlc va rugam sa aprobati supunerea spre dezbatere si aprobare Tn sedinta
Consiliului Local al Municipiului Botosani, a proiectului de hotarare in forma prezentata.

7
P

/
//
Director DDL, intocmit,
Petru Catahr}’?etcu Camelia Harcota‘a‘"

[\

TR,
\

/|
A

T: +4 (0) 231 502 200/ F: +4 (0) 231 531 595
W: www.primariabt.ro / E: primaria@primariabt.ﬂro
Piata Revolutiei nr. 1, 710236, Botosani, ROMANIA



~ DVROL NS 9 Lyvessii,

§.C. Modarm Cator S.A., str. Pacea nr. 43, Botagani
tel.: dispeceral - 0231 535 340, 0231 515 959
secrelaral - 0231 537 100, fax: 0231 516 446
e-mail: afice@medamealor ro, www modemcalonso

ModernCalor

Nr. X322, din 2028 2021
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA NR. 24
din 20.09.2021

Consiliul de Administratie al  MODERN CALOR S.A. Botosani, numit de Adunarea
Generala a Acfionarilor prin Hotérarea nr. 2 din 16.06.2021, convocat de citre presedintele
acestuia, in sedintd ordinara, in data de 20.09.2021, avand in vedere:

faptul ca la sedinté participa fizic 4 din cei 5§ membri ai Consiliului de Administratie, find
astfel indeplinite conditiile legale pentru tinerea ei;

ordinea de zi a sedintei;

analizand studiul de fezabilitate si principalii indicatori tehnico-economici ai proiectului
«Racordare [a sistemul de alimentare centralizat cu energie termica a consumatorului SC URBAN
SERV SA Botosani”,

rezultatul votului exprimat de membrii Consiliului de Administratie prezenti la sedinta cu
privire la studiul de fezabilitate si principalii indicatori tehnico-economi ai proiectului ,Racordare
la sistemul de alimentare centralizat cu energie termica a consumatorului SC URBAN SERV SA
Botosani”; C
In temeiul prevederilor art. 142 din Legea nr. 31/1990, republicatd cu modificirile si
completarile ulterioare si ale art. 19.2, {it. ,a" din Statutul societétii aprobat de Adunarea generald
a Actionarilor prin Hotararea nr. 9/21.09.2017

HOTARASTE:

Art.1. Avizeazd studiul de fezabilitate si principalii indicatori tehnico-economiici ai
proiectului ,Racordare la sistemul de alimentare centralizat cu energie termica a consumatorului
SC URBAN SERV SA Botosani”.

Art. 2. Prezenta hotdrare va fi dusa la indeplinire de citre conducerea executivi a
MODERN CALOR S.A. Botosani, cu respectarea prevederilor legale in materie.

Pregedinte de §e%n§%m;\\
Simion DREL , G- MODEzy M/ 5
7

amodernealonfo
7114407.05.2010-CUI 2689257,




CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI

Anexa nr.4
SC MODERN CALOR SA
SediulfAdresa; Lo, Botosani, jud, Botosani, str. Pacea nr. 43
Cad unic de inregistrare: 26802574
Programul de investitii, dotari si sursele de finantare
mii lej
Data 2020 Valoare
INDICATORI | finalizarii .
investitiei Aprobat | Realizat 2021 2022 2023
0 2 3 4 5 8 7 8
SURSE DE
FINANTARE A .
[ INVESTITILO 350 121 750 800 450
R, din care:
Surse proprii 350) 121 750 800 450
din care:
a} amortizare 0 121 750 0 0
b) profit 0 0 0 0 0}
Alocatii de la
2 buget 0 0 0 0 G
Credite
3 Ibancare, din 0 0 0 0 0
care:
a) interne 0 0 ) 0 0
D) externe 0 0 0 0 0
4 Alte surse, din 0 0 0 0 0
care:
- (denumire 0 0 0 0 0
Sursa)
- {denumire 0 o 0 0 0
Surss)
CHELTUIELI
PENTRU
1 0 800 450
"I liNvESTITH, din 350 12 18
care:
Investitii in 0 0 o o 0
curs, din care:
a) pentry
bunurite
proprietaiea 0 0 0 0 0
privats a
aperatorului
&conomic:
- (denumire 0 0 0 0 0
obiectliv)
- {denumire o 0 0 0 0
obiectiv)




b) pentru
bunurile de
natura
domeniului
public al
statului sau al
unitatii
administrativ-
teritoriale:

- {denumire
ohiectiv)

- {(denumire
obiectiv)

c) pentru
bunurile de
natura
domeniului
privat al statului
sau al unitati
adminisirativ-
teritoriale:

- (denumire
obiectiv)

- {denumire
obiectiv)

d) pentru
bunurile luate
in concesiune,
Tnchiriate sau
in locatie de
gestiune,
axclusiv cele
din domeniut
public sau
privat al statuluj
sau al unitatji
administrativ-
teritoriale:

- (denumire
ohiectiv)

- (denumira
abiectiv)

[nvestitii noi,
din care:

200

30

800

300

a} pentru
bunurile
proprietatea
privatd a
operatorului
economic:

200

800

300




achizitionare/m
odernizare
echipamente
PT, racordare
noj

31.12.202

1

31.12.202
2

200

700

300

facordare noi
{eonsumatori

31.12.202
1

100

b) pentru
bunurile de
natura
domeniului
public al
statului sau al
unitatii
administrativ-

- (denumire
obiectiv)

- (denumire
obiectiv)

c) pentru
bunurile de
natura
domeniului
privat al statului
sau al unitatii
administrativ-
teritoriale:

- (denumire
obiectiv)

- (denumire
obiectiv)

d) pentru
bunurile luate
in concesiune,
inchiriate sau
in locatie de
gestiune,
exclusiv cele
din domeniul
public sau
privat al statului
sau al unitatii
administrativ-
teritoriale:

- (denumire
obiectiv)

- (denumire
obiectiv)




tnvestitii
efectuate la
imobilizarile
corporale
existente
{modernizari),
din care:

a) pentru
bunurile
proprietatea
privata a
operataruiui
aconomic:

- {denumire
abiectiv)

- (denumire
obiectiv)

b} pentru
bunurile de
natura
domeniului
public a!
statului sau ai
unitati
administrative-

- (denumire
obiectiv}

- {denumire
obiectiv)

¢j pentru
bunurile de
natura
domeniului
privat al statului
sau al unitatii
administrativ-
teritoriale:

- {denumire
obiectiv)

- {denumire
obiectiv}




d) pentru
bunurite luate
in cohcesiune,
inchiriate sau
in tocatie de
gestiune,
exclusiv cele G 0 0 0 0
din domeniud
public sau
privat al statului
sau al unitatii
administrativ-
teritoriate:

- {denumire
obiectiv)

- ([denumire
obiectiv)

31.12.202 150 121
Dotéri (alte a 150
achizitii de 31.12.202
imobilizari 1

corporale) 31.12.202
2 150

150

Ramburséri de
rate aferente

5 lcreditelor 0O 0 0 G
pentru investitii,
din care:
a}interne 0 0

b) externe 0 0 0 0 0

o
<

Director general, Director economic,
ec. Bogdan Catalin VARASCIUC ec. Cristina LACATUSU-ANDRE!
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